














Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala berkat dan pertolonganNya 
sehingga Penelitian yang berjudul: Pemanfaatan Energi Angin Untuk Penerangan di 
Atas Gedung Laboratorium Program Studi Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas 
Kristen Indonesia dapat diselesaikan. 
Seperti diketahui bahwa, kebutuhan energi di Indonesia terus meningkat karena 
pertambahan penduduk, urbanisasi, pertumbuhan ekonomi dan pola konsumsi energi itu 
sendiri yang senantiasa meningkat. Disisi lain, energi fosil yang selama ini merupakan 
sumber energi utama ketersediaannya sangat terbatas dan terus mengalami deplesi 
(depletion: kehabisan, menipis). Selain  energi fosil yang menipis, sektor pembangkitan 
tenaga listrik di Indonesia juga merupakan penyebab emisi gas rumah kaca yaitu, gas 
karbon dioksida (CO2) yang terbesar. 
Peranan energi terbarukan seperti Pembangkit Listrik Tenaga Angin akan sangat 
penting untuk mengurangi emisi gas CO2 dan mengurangi ketergantungan terhadap 
energi fosil.  
Program Studi (Prodi) Teknik Mesin bekerjasama dengan Program Studi Teknik 
Elektro melakukan penelitian mengenai potensi energi angin di Kampus Universitas 
Kristen Indonesia, Cawang. Tim Peneliti Prodi Teknik Mesin merancang dan 
membangun turbin angin dan Tim Peneliti Prodi Teknik Elektro mengamati kapasitas 
daya listriknya. 
Pada kesempatan ini Tim Peneliti menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua 
pihak yang telah membantu terlaksananya penelitian ini. 
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Krisis energi merupakan salah satu masalah yang sedang dihadapi saat ini, terutama 
berkenaan dengan menipisnya cadangan minyak bumi (energi fosil) dan semakin 
tingginya jumlah penduduk. Proses alam memerlukan kurun waktu yang sangat lama 
untuk dapat kembali menyediakan energi fosil. Ketersediaan energi fosil yang sangat 
terbatas tidak diimbangi dengan jumlah pertumbuhan penduduk dan penggunaan energi 
fosil yang semakin meningkat, akan menyebabkan peningkatan emisi gas rumah kaca 
diantaranyagas CO2.Peranan energi terbarukan seperti Pembangkit Listrik Tenaga Angin 
akan sangat penting untuk mengurangi emisi gas CO2 dan mengurangi ketergantungan 
terhadap energi fosil.  
Penelitian ini menggunakan meliputi rancang bangun Pembangkit Listrik tenaga 
Angin pengujian turbin angin, mengamati kecepatan angin dan mengukur kapasitas daya 
listrik yang dihasilkan. Hasil penelitian memperlihatkan, pada kecepatan angin 5,0 m/s 
menghasilkan putaran generator sebesar 532 rpm dan daya sebesar 12,342 watt. 
Kecepatan angin paling maksimum adalah 7,12 m/s dengan putaran generator 698 rpm 















I.1. Latar Belakang 
Krisis energi merupakan salah satu masalah yang sedang dihadapi oleh Negara 
Indonesia saat ini, terutama berkenaan dengan menipisnya cadangan minyak bumi (energi 
fosil) dan semakin tingginya jumlah penduduk. Kebergantungan terhadap bahan bakar 
fosil sebagai penggerak mesin-mesin pembangkit listrik, setidaknya memiliki tiga 
ancaman serius, yakni menipisnya cadangan minyak bumi yang diketahui (bila tanpa 
temuan sumur minyak baru), kenaikan/ketidakstabilan harga akibat laju permintaan yang 
lebih besar dari produksi minyak, dan polusi gas rumah kaca seperti gas CO2 akibat 
pembakaran bahan bakar fosil seperti minyak, gas dan batubara. Cadangan minyak masih 
tersedia sebesar 7,76 milyar bbl dan dengan kapasitas produksi sebesar 346 juta bbl, 
maka cadangan minyak akan habis dealam waktu 22 tahun. Cadangan gas tersedia 
sebesar 157,14 TSCF (Tera Standard Cubic Feet) dengan kapasita produksi sebesar 2,95 
TSCF, maka cadangan gas akan habis dalam waktu 53 tahun. Demikian juga batubara 
masih  tersedia sebesar 21,13 miliar ton dan dengan tingkat produksi sebesar 254 juta ton 
pertahun, maka cadangan batubara akan habis dalam waktu 83 tahun.   
Meningkatnya penggunaan energi disemua sektor selain mengurangi cadangan 
energi yang ada, juga menyebabkan meningkatnya produksi emisi gas CO2.Sektor 
pembangkit listrik merupakan penyebab terbesar emisi karbon dioksida, disusul oleh 
industri dan transportasi. 
Untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil dan mengurangi emisi 
gas rumah kaca,diperlukan pembangkit tenaga listrik dengan memanfaatkan sumber 
energi terbarukan.Salah satu energi terbarukan yang berkembang pesat di dunia saat ini 
adalah energi angin.  
Walaupun pemanfaatan energi angin dapat dilakukan di mana saja, daerah-daerah 
yang memiliki potensi energi angin yang tinggi tetap perlu diidentifikasi agar 
pemanfaatan energi angin ini lebih kompetitif dibandingkan dengan energi alternatif 
lainnya. Oleh karena itu studi pemanfaatan energi angin ini sangat perlu  dilakukan guna 
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mengidentifikasi daerah-daerah berpotensi. Angin selama ini dipandang sebagai proses 
alam biasa yang kurang memiliki nilai ekonomis untuk memenuhi energi yang 
diperlukan oleh masyarakat. Secara umum, pemanfaatan tenaga angin di Indonesia 
memang kurang mendapat perhatian. 
 
I.2. Rumusan Masalah 
  Masalah utama yang diajukan pada penelitian ini adalah mengamati besar daya yang 
dihasilkan oleh Pembangkit Listrik Tenaga Angin Menggunakan Turbin Angin Sumbu 
Horizontal dan mengamati kecepatan angin di atas gedung Laboratorium Program Studi 
Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Kristen Indonesia. 
 
I.3.  Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Pengukuran kecepatan angin, putaran generator, tegangan dan arus yang mengalir 
ke baterai. 
2. Konversi energi listrik dari arus searah (DC = Direct Current) menjadi arus 
bolak-balik (AC = Alternating Current). 
I.4. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat : 
1. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang pemanfaatan energi terbarukan 
secara optimal khususnya angin. 
2. Mendorong masyarakat untuk beralih kepada sumber energi terbarukan. 
I.5. Sistematika Penulisan 
BAB I  : Pendahuluan 
Bab ini meliputi latar belakang, tujuan penelitian, rumusan 
masalah, metode penelitian dan sistematika penulisan. 
  BAB II : Tinjauan Pustaka 
Bab ini menjelaskan pengertian angin, turbin angin, dan jenis- 
jenis turbin angin. 
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BAB III : Metodologi Penelitian 
Bab ini menyajikan penjelasan tentang metode penelitian dan 
prosedur penelitian 
BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Dalam bab ini berisi tentang data hasil pengukuran, hasil pengujian 
inverter, hasil pengolahan data dan analisa hasil pengukuran. 
BAB V : Kesimpulan dan Saran 
Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil   penelitian pada 























Angin adalah gerakan udara dari tempat yang bertekanan tinggi ketempat bertekanan 
rendah. Perbedaan tekanan tersebut adalah akibat oleh tidak meratanya pancaran panas 
matahari. Untuk dapat memanfaatkan energi angin secara efektif maka yang perlu 
diperhatikan adalah pemilihan lokasi yang tepat mengingat sifat angin itu sendiri yang 
tidak tentu dan tidak teratur baik arah maupun kecepatannya. Oleh karena itu pemanfaatan 
energi angin ini memerlukan penelitian yang teliti serta konversi angin yang cermat. 
Energi angin dapat dimanfaatkan sebagai sumber tenaga listrik dalam skala kecil. 
Dalam pemanfaatan energi angin sebagai pembangkit tenaga listrik berskala kecil, 
diperlukan alat-alat seperti : turbin angin, baterai sebagai media penyimpan, inverter, dan 
lain-lain. Indonesia mempunyai potensi energi angin yang besar dan perlu dimanfaatkan 
karena indonesia terletak digaris katulistiwa serta berangin muson. 
 
2.2. Turbin Angin 
Turbin angin adalah kincir angin yang digunakan untuk membangkitkan tenaga 
listrik.Turbin angin ini pada awalnya dibuat untuk mengakomodasi kebutuhan para petani 
dalam melakukan penggilingan padi, keperluan irigasi, dan lain-lain.Turbin angin lebih 
banyak digunakan untuk mengakomodasi kebutuhan listrik masyarakat, dengan 
menggunakan prinsip konversi energi dan menggunakan sumber daya alam yang dapat 
diperbaharui yaitu angin. 
Turbin angin dibagi menjadi dua kelompok utama berdasarkan arah sumbu: 
1. Turbin Angin Sumbu Horizontal. 
Turbin angin dengan sumbu horizontal mempunyai sudu yang berputar dalam bidang 
vertikal seperti halnya propeler pesawat terbang.Gambar 2.1memperlihatkan jenis 
turbin angin sumbu horizontal. Turbin angin biasanya mempunyai sudu dengan bentuk 
irisan melintang khusus di mana aliran udara pada salah satu sisinya dapat bergerak 
lebih cepat dari aliran udara di sisi yang lain ketika angin melewatinya. Fenomena ini 
menimbulkan daerah tekanan rendah pada belakang sudu dan daerah tekanan tinggi di 
5 
 

















Dilihat dari jumlah sudu, turbin angin sumbu horizontal terbagi menjadi:  
a)  Turbin angin satu sudu (single blade)  
b)  Turbin angin dua sudu (double blade)  
c) Turbin angin tiga sudu (three blade)  
d)  Turbin angin banyak sudu (multi blade)  
 
2. Turbin  Angin Sumbu Vertikal 
Turbin angin sumbu vertikal/tegak (TASV) memiliki poros/sumbu rotor utama yang 
disusun tegak lurus seperti diperlihatkan pada gambar 2.2.Kelebihan utama susunan 
ini adalah turbin tidak harus diarahkan ke angin agar menjadi efektif.Kelebihan ini 
sangat berguna di tempat – tempat yang arah anginnya sangat bervariasi. 
Dengan sumbu yang vertikal, generator serta gearbox bisa ditempatkan di dekat tanah, 
jadi menara tidak perlu menyokongnya dan lebih mudah diakses untuk keperluan 
perawatan.Tapi ini menyebabkan sejumlah desain menghasilkan tenaga putaran yang 
Gambar 2.1:Turbin Angin Horizontal 




berdenyut. Drag (gaya yang menahan pergerakan sebuah benda padat melalui fluida 
(zat cair atau gas) bisa saja tercipta saat kincir berputar. 
Karena sulit dipasang di atas menara, turbin sumbu tegak sering dipasang lebih dekat 
ke dasar tempat ia diletakkan, seperti tanah atau puncak atap sebuah bangunan. 
Kecepatan angin lebih pelan pada ketinggian yang rendah, sehingga yang tersedia 
adalah energi angin yang sedikit. Aliran udara di dekat tanah dan obyek yang lain 
mampu menciptakan aliran yang bergolak, yang bisa menyebabkan berbagai 
permasalahan yang berkaitan dengan getaran, diantaranya kebisingan dan bearing 
wear yang akan meningkatkan biaya pemeliharaan atau mempersingkat umur turbin 
angin. Jika tinggi puncak atap yang dipasangi menara turbin kira-kira 50% dari tinggi 
bangunan, ini merupakan titik optimal bagi energi angin yang maksimal dan turbulensi 














2.3. Pembangkit Listrik Tenaga Angin 
Angin adalah salah satu bentuk energi yang tersedia di alam sedangkan Pembangkit 
Listrik Tenaga Angin mengkonversikan energi angin menjadi energi listrik dengan 
menggunakan turbin angin. Cara kerjanya cukup sederhana, energi angin yang memutar 
turbin angin, diteruskan untuk memutar rotor pada generator dibagian belakang turbin 
Gambar 2.2:Turbin Angin Sumbu Vertikal 
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angin, sehingga akan menghasilkan energi listrik. Energi Listrik ini biasanya akan 
disimpan kedalam baterai sebelum dimanfaatkan. Secara sederhana sketsa kincir angin 

















1. Penutup bagian depan 
2. Sirip kincir angin 
3. Dudukan sirip kincir angin 
4. Body dan generator 
5. Tiang penyangga sirip ekor 
6. Sirip ekor 
7. Pipa penyangga 
8. Kawat pengikat 
9. Pondasi  kincir angin 
10. Pondasi  





11. Bahut pengeras kawat pengikat 
12. Inverter  
13. Controler system 
14. Baterai /aki  
 
2.4. Daya yang dihasilkan Kincir Angin. 
Besar daya yang dihasilkan oleh kincir angin dapat ditentukan dengan menggunakan 
persamaan [2.1] di bawah ini. 




.          [2.1] 
dimana: Wtot = daya total yang dibangkitkan. 
𝐸𝑘 = Energi kinetic dari udara 
?̇? = laju aliran massa udara  kg/det → ?̇? = 𝜌𝐴𝑉 
V   = kecepatan aliran  m/det 




A = luas penampang melintang dari aliran  
𝜌 = massa jenis udara (angin)  kg/m3. 




𝜌𝐴𝑉3          [2.2] 
2.5. Putaran yang dihasilkan oleh Kincir Angin. 
Pada umumnya putaran yang dihasilkan kincir angin adalah rendah, sementara generator 
yang digunakan adalah generator sinkron (alternator) putaran tinggi.Untuk itu perlu 
dinaikkan putaran yang dihasilkan oleh kincir angina atau diseuaikan dengan putaran 
generator. 
Peningkatan putaran dari kincir tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan peralatan  





Gbr. 2.4: Sabuk untuk menaikkan putaran poros. 
 
Gambar 2.4. diatas adalah rangkaian sabuk  yang digunakan untuk menaikkan putaran 
dari kecepatan rendah menjadi kecepatan tinggi. Besar peningkatan putaran ditentukan 
oleh perbandingan diameter puli 1 dan puli 2 serta puli 3 dan puli 4.  














n            [2.3] 
 
dimana:     D1 = diameter puli pada poros 1 
                  D2 = diameter puli pada poros 2 
                   n1 = putaran poros 1 









Penelitian dilakukan di atas gedung Laboratorium Program Studi Teknik Mesin 
Fakultas Teknik Universitas Kristen Indonesia dan waktu penelitian dilakukan pada bulan 
Juni – Juli 2013.Rancang bangun turbin angin dilaksanakan oleh Tim Peneliti Program Studi 
Teknik Mesin Fakultas Teknik UKI. Data-data yang diamati pada penelitian ini adalah besar 
daya yang dihasilkan oleh turbin angin, kecepatan angin dan kecepatan generator. 
Generator yang digunakan pada penelitian ini adalah generator dari mobil tertentu dan 
menggunakan baterai sebagai media penyimpan energi listrik yang dihasilkan oleh turbin 
angin itu sendiri. Generatorberfungsi untuk mengkonversi energi mekanik  menjadi energi 
listrik (energi angin dikonversikan menjadi energi listrik). 
3.2.KONTRUKSI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA ANGIN 
Kontruksi pembangkit listrik tenaga angin pada penelitian ini secara garis besar 






















6. Struktur penyanggah 
 
3.3. Diagram Blok Pembangkit Listrik Tenaga Angin 
Gambar 3.2 memperlihatkan secara skematis dari suatu Pembangkit Listrik tenaga 
Angin. Blok diagram seperti diperlihatkan pada gambar 3.3, memperlihatkan secara singkat 




















Gambar 3.2: Pembangkit Listrik Tenaga Angin 
TURBIN 
ANGIN 
PULI GENERATOR BATERAI  INVERTER 
BEBAN 
Gambar 3.3: Diagram Blok Pembangkit Listrik Tenaga Angin 
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Turbin  angin melalui puli berfungsi untuk menggerakkan generator dan generator  
berfungsi untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik, selanjutnya energi listrik 
yang dihasilkan generator disimpan di baterai melalui konverter/penyearah. Inverter 
berfungsi untuk mengembalikan energi dari bentuk searah/DC ke bentuk bolak-balik/AC, 
selanjutnya dapat dipakai pada alat-alat listrik yang menggunakan energi listrik dengan 
tegangan bolak-balik. 
 
3.4. Pembuatan komponen turbin angin 
Tahapan pembuatan komponen turbin angin adalah sebagai berikut: 
1 Bentuk blade atau sudu yang diinginkan berbentuk trapesium dengan trapesium 
seperti diperlihatkan pada gambar 3.4. Luas blade yang berbentuk trapesium 
adalah sebagai berikut seperti diperlihatkan pada persamaan [3.1] 
   
2
sejajarxtjumlahsisi
A            [3.1] 
dimana: 
      A = luas (m
2
) 












Gambar 3.4: Desain blade pada Pembangkit Listrik Tenaga Angin 
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2 Pembuatan poros turbin angin dilakukan dengan menggunakan mesin bubut.  
3 Pembuatan lengan sudu untuk menopang sudu pada poros turbin angin. 
Setiap sudu ditopang oleh 3 lengan sudu. 
4 Bantalan(bearing) pada poros turbin angin dan poros puli, seperti 












5  Pembuatan puli dilakukan untuk menaikan putaran dari turbin angin ke putaran 
pada rotor generator 
6 Tail pada pembangkit listrik tenaga angin berfungsi sebagai pengarah sudu – 
sudu agar blade mengarah kepada mata angin atau arah datangnya angin. 
7 Putaran. 
 
3.5.Peningkatan Putaran Kincir. 
Puataran yang dihasilkan oleh kincir hanya sekitar 60 rpm, sementara putaran kerja dari 
generator (alternator) membutuhkan putaran sekitar 3000 rpm. Pada pengujian terdahulu 
telah dipasang rantai 2 tingkat masing-masing mempunyai perbandingan jumlah gigi 1 : 3,5 
dan sebuah puli dengan perbandingan diameter 3 : 1, sehingga putaran akhir yang didapat 
adalah 36,75 kali putaran poros kincir. Jika putaran poros kincir 60 rpm, maka alternator 
dapat bekerja dengan baik, namun bila putaran kincir dibawah 45 rpm maka alternator tidak 
menghasikan listrik. Agar perbandingan putaran bisa lebih besar, maka rantai diganti dengan 
sabuk ( V Belt) dua tingkat.  
Gambar 3.5: Bearing/Bantalan 
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Gambar 3.6. memperlihatkan rangkaian sabuk bertingkat untuk meningkatkan putaran kincir 
dengan ukuran puli sebagai berikut:  
D1 = 40 cm  dimana putaran puli tersebut sama dengan putaran yang dihasilkan kincir. 
D2 = 8 cm  ;  D3 = 40 cm  dimana putaran puli D2 = putaran puli D3. 
D4 = 8 cm  ;  puli D4digandeng kembali dengan sebuah puli D5 berdiameter 30 cm. 







Gambar 3.6: Rangkain sabuk V untuk menaikkan putaran kincir. 
 
Dari persamaan [2.3] dapat dihitung putaran akhir dari poros puli 4 sebagai berikut: 
Jika putaran kincir adalah 40 rpm, maka untuk menghasilkan putaran sebesar 3000 rpm, 









𝐷1𝑛1 = 𝐷2𝑛2  → 𝐷2 =
𝐷1𝑛1
𝑛2







= 200 rpm. 
𝑛4 =
40 𝑐𝑚 × 200 𝑟𝑝𝑚
8 𝑐𝑚
= 1000 𝑟𝑝𝑚.  
𝒏𝟔 =
𝟑𝟎 𝒄𝒎 ×𝟏𝟎𝟎𝟎 𝒓𝒑𝒎
𝟏𝟎 𝒄𝒎
= 𝟑𝟎𝟎𝟎 𝒓𝒑𝒎.  Dari perhitungan diatas, maka untuk kecepatan putar 
kincir yang hanya 40 rpm, dapat ditingkatkan menjadi putaran alternator  yaitu, 3000 rpm. 
Putaran tersebut merupakan putaran kerja dari generator. 
 
3.6.Langkah-Langkah Perakitan 
Dalam penelitian ini, tim menggunakan kincir angin yang telah dibuat pada perancangan 
terdahulu, namun karena tempat terdahulu kurang strategis dan juga kurang tinggi maka 
dilakukan pemindahan lokasi dan sekaligus perubahan peralatan transmisi. 
Langkah-langkah yang yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Mempersiapkan peralatan dan bahan yang akan dirakit. 
2. Mengecat kerangka turbin. 
3. Memasang poros turbin pada kerangka turbin, kemudian dibaut pada bagian 
bawah poros. 
4. Memasang lengan dengan sudu turbin dengan mur. 
5. Memasang lengan yang sudah terpasang dengan sudu pada poros turbin, 
dengan cara di shock terlebih dahulu dan di mur. 
6. Memasang tempat dudukan baterai, generator dan puli. 
7. Memasang  puli. 
8. Memasang generator sejajar dengan puli dengan cara mengunci dengan mur-
baut. 
9. Memasang control panel dengan menghubungkan kabel pada generator dan 
baterai. 
 Gambar Turbin Angin dengan sumbu horizontal dari Pembangkit Listrik Tenaga 




















3.7.Rangkaian dan Prosedur Pengukuran 
Rangkaian pengukuran diperlihatkan pada gambar 3.8. Prosedur berikut merupakan 
prosedur pengukuran yang dilakukan: 
1. Generator dikopel pada puli yang telah dipasangkan pada turbin angin. 
2. Merangkai generator dan baterai seperti yang diperlihatkan pada gambar 
3.8. 
3. Mengatur posisi voltmeter(V) dan amperemeter (A) pada posisi DC. 
4. Mengukur kecepatan angin dengan menggunakan anemometer. 
5. Mengukur putaran turbin/putaran generator dengan menggunakan alat 
tachometer. 
6. Mengamati pengisian generator ke baterai dengan melihat lampu indikator 
menyala saat baterai menyuplai arus ke rotor generator, dan pada saat 
generator melakukan pengisian ke baterai, lampu indikator akan padam. 






































HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
4.1.Data Hasil Pengukuran 
 Tabel 4.1 memperlihatkan data hasil pengamatan seperti:kecepatan angin, 
kecepatan putaran generator, tegangan, arus, dan daya yang dihasilkan oleh Pembangkit 
Listrik Tenaga Angin yang di ukur pada sisi baterai. 














Dari tabel 4.1 dapat digambarkan dalam bentuk  grafik kecepatan putaran 
















1 0 0 0 12,00 0 
2 1,0 0 0 12,00 0 
3 2,1 117 0 12,00 0 
4 3,92 398 0 12,00 0 
5 4,17 424 0 12,00 0 
6 5,0 532 1,02 12,10 12,342 
7 5,5 541 1,40 12,24 17,136 
8 5,53 542 1,48 12,28 18,174 
9 5,85 550 1,98 12,42 24,592 
10 5,92 570 2,01 12,50 25,125 
11 6,0 599 2,50 12,56 31,40 
12 6,02 600 2,65 12,70 33,655 
13 6,04 601 2,68 12,82 34,357 
14 6,12 620 2,75 12,87 35,392 
15 6,35 635 2,87 12,90 37,023 
16 6,36 642 2,98 12,93 38,5314 
17 6,45 650 3,05 13,05 39,802 
18 6,48 655 3,08 13,05 40,194 
19 7,01 685 3,17 13,20 41,844 




Setelah penggantian rantai menjadi sabuk, dilakukan pengujian dan ternyata diperoleh hambatan 
baru, dimana terjadi slip antara sabuk dan puli sehingga penyesuaian kecepatan angin dan 
putraran poros alternator sangat lambat. Karena perubahan kecepatan angin sangat cepat maka 
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4.2.HASIL PENGUJIAN INVERTER 
  Inverter yang digunakan pada penelitian ini adalah inverter 500 watt, yang 
berfungsi untuk mengubah tegangan 12 volt DC ke 220 volt AC.Penelitian pada inverter 
dilakukan untuk mengetahui hasil keluaran inverter dalam bentuk gelombang pada  beban 
yang berbeda yaitu: beban lampu pijar 25 watt dan beban kombinasi resistansi R dengan 
induktansi L (RL). Hasil pengujian inverter pada beban lampu pijar 25 watt diperlihatkan 
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4.3. Analisa Hasil Pengukuran 
  Dari tabel 4.1 dapat dilihat bahwa perubahan kecepatan angin sangat 
mempengaruhi kecepatan generator, arus, tegangan, dan daya.Pada tabel 4.1 
menunjukkan bahwa pada keaadaan diam (kecepatan angin 0 m/s) turbin tidak dapat 
bekerja sama sekali, pada kecepatan angin 1,0 m/s turbin angin tidak dapat menghasilkan 
putaran generator karena faktor blade/ kontrusksi pada turbin besar sehingga menyulitkan 
untuk memutar turbin. Sedangkan pada kecepatan angin 2,1; 3,92 dan 4,17 m/s 
Gambar4.4: Pengujian Inverter Dengan Beban RL 
Gambar4.3: Pengujian Inverter Dengan Beban Lampu Pijar 25 watt 
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menghasilkan putaran generator sebesar 117; 398 dan  424 rpm tetapi tidak menghasilkan 
arus listrik (tidak ada pengisian arus), ini disebabkan tegangan yang dihasilkan generator 
lebih kecil atau sama besar dengan tegangan yang ada diaki/ baterai yaitu 12 volt.  
  Pada tabel 4.1 terjadi pengisian arus sebesar 1,02 ampere saat tegangan aki yaitu 
sebesar 12,10 volt, pada kecepatan angin 5,0 m/s dan kecepatan putaran generator sebesar 
532 rpm. Nilai tegangan dan arus sangat tergantung pada nilai kecepatan putaran 
generator rpm, kenaikaan kecepatan putaran generator akan diikuti oleh kenaikan nilai 
tegangan dan arus karena jika kecepatan turbin meningkat maka kecepatan pada 
generator juga akan meningkat.  
  Nilai tegangan, arus, dan daya terbaik dari pembangkit listrik tenaga angin sumbu 
horizontal ini diperoleh pada putaran 698 rpm, sedangkan putaran generator yang terbaik  
yang dihasilkan oleh turbin angin adalah pada kecepatan angin 7,12 m/s. 
  Berdasarkan grafik gambar 4.1 dan gambar4.2 diketahui bahwa performansi 
terbaik berupa daya yang dihasilkan dimiliki oleh kecepatan angin dan putaran generator 
adalah 7,12 m/s dan 698 rpm, sebesar 43,225 watt. Dari grafik gambar 4.1 dan gambar 
4.2 dapat disimpulkan bahwa kecepatan angin dan kecepatan putaran generator sangat 
mempengaruhi  daya, semakin tinggi kecepatan angin dan kecepatan putaran generator 
maka daya yang dihasilkan turbin angin semakin besar. 
  Bentuk dasar gelombang keluaran inverter satu fasa jembatan penuh 
merupakan suatu bentuk gelombang kotak, hal ini disebabkan faktor beban 
keluaran adalah beban fundamental atau beban resistif. 
 Pengujian pada inverter satu fasa pada beban lampu pijar 25 watt menghasilkan 
tegangan keluaran dalam bentuk gelombang kotak. Tegangan puncak ke puncak pada 
keluaran gelombang dari beban lampu pijar sebesar 20 mV dan time/div sebesar 5,0 m/s. 
pada beban RL hasil keluaran yang dihasilkan adalah gelombang kotak dimana tegangan 
puncak ke puncaknya 20 volt, time/div 5,0 m/s. 








KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1.KESIMPULAN 
 
1. Pengisian arus sebesar 1,02 ampere terjadi saat tegangan aki yaitu sebesar 12,10 
volt, pada kecepatan angin 5,0 m/s dan kecepatan putaran generator sebesar 532 
rpm. 
2. Nilai daya maksimum dari pembangkit ini diperoleh sebesar 43,225 watt, pada 
kecepatan angin 7,12 m/s dan putaran generator  698 rpm. 
3. Dari hasil pengamatan, efektifitas kincir yang diuji ternyata untuk daerah Cawang 
dan sekitar tidak cocok digunakan, hal ini terjadi karena angin yang berhembus 
tidak kontinu, sehingga pada saat angin mulai kencang, kincir turut berputar 
namun perlahan (karena ada tahanan inertia)  dan juga ditambah adanya slip pada 
sabuk penambah putaran dan setelah putaran mulai tinggi, kecepatan angin sudah 
menurun dan hal inilah yang menyebabkan tidak pernah diperoleh daya yang 
ideal. 
4. Pengujian inverter satu fasa pada beban lampu pijar 25 watt dan beban RL 
menghasilkan tegangan keluaran dalam bentuk gelombang kotak. 
 
5.2.SARAN 
1 Penigkatan putaran kerja dari generator sebaiknya tidak terlalu tinggi, agar 
kerugian tenaga akibat gesekan tidak terlalu besar. 
2 Spesifikasi generator yang digunakan, sebaiknya disesuaikan dengan putaran dari 
turbin angin yaitu dengan menggunakan generator berkutub banyak. 
3 Penggunaan Kincir angin sebaiknya pada daerah yang intensitas anginnya tinggi, 
untuk itu kepada rekan-rekan yang ingin menerapkan penggunaan kincir angin 
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NO KECEPATAN ANGIN (m/s) 
Waktu Penelitian 
14 Juni 2013 
Waktu: Pukul 10.00 – 17.00 
1 Juli 2013 
Waktu: Pukul 10.00 – 17.00 
1 1,73 5,31 
2 1,47 4,17 
3 2,31 3,91 
4 3,7 3,7 
5 2,81 2,81 
6 2,41 3,31 
7 1,58 2,35 
8 3,91 1,41 
9 4,06 3,97 
10 3,27 2,99 
11 2,87 2,57 
12 4,01 4,51 
13 3,27 2,23 
14 2,87 4,52 
15 2,99 5,6 































Gambar L.2: Persiapan pengambilan data 
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